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Перечень контрольных вопросов 
для проверки знаний на присвоение 
3 группы по электробезопасности
1. В каких местах токоведущих частей электроустановки следует подсое​динять переносные заземления?

2. В каких случаях допускающий может выполнять обязанности члена бригады?

3. В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве может привлекаться к работам в бригаде?

4. В каких случаях персонал, работающий в помещении с электрооборудованием, должен пользоваться защитными касками?

5. В каких случаях пребывание работника в электрическом поле недопустимо в ЭУ?

6. В каких случаях предохранительный пояс является основным средст​вом, предохраняющим от падения?

7. В каких случаях работники, не обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, могут допускаться в них для проведения осмотров?

8. В каком документе (документах) оформляется допуск бригады к работе по распоряжению?

9. В каком документе оформляется окончание работы по распоряжению?

10. В каком месте наряда-допуска указывается проведение испытаний в процессе монтажа или ремонта?

11. В каком месте электроустановки производится допуск бригады к работам по нарядам и распоряжениям?

12. В каком случае допускающий может выполнять обязанности члена бригады?

13. В каком случае допускающий может выполнять оперативные переклю​чения?

14. В каком случае командированному персоналу предоставляется право работы в действующих электроустановках в качестве производителей работ и членов бригады?

15. В каком случае командированный персонал может выполнять работы и электроустановках организации-заказчика в порядке текущей эксплуатации?

16. В каком случае могут проводиться неотложные работы по распоряже​нию в электроустановках напряжением выше 1000 В?

17. В каком случае переносные заземления должны быть изъяты из упот​ребления?

18. В каком случае работнику организации со средним образованием мо​жет быть присвоена группа II по электробезопасности?

19. В каком случае разрешается совмещение обязанностей производителя работ и допускающего?

20. В каком случае удостоверение о проверке знаний подлежит замене?

21. Где вывешивается плакат «Заземлено» при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках со сня​тием напряжения?

22. Где вывешиваются запрещающие плакаты при выполнении техниче​ских мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения и электроустановках до 1000 В?

23. Где вывешиваются запрещающие плакаты при выполнении техниче​ских мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения на присоединениях напряжением до 1000 В не имеющих коммутационных ап​паратов?

24. Для каких целей назначается наблюдающий при проведении работ в электроустановках?

25. Для каких целей применяется защитное заземление?

26. За что отвечает допускающий?

27. За что отвечает производитель работ при выполнении работ по наряду?

28. Как классифицируются работы, выполняемые в электроустановках?

29. Как обрабатывать ожоги на месте происшествий?

30. Какая минимальная высота установки от пола коробки зажимов счетчиков активной энергии определена Правилами устройства электроустановок?

31. Какая охранная зона установлена для подземных кабельных линий электропередачи вне населенных пунктов?

32. Какая охранная зона установлена для подземных кабельных линий электропередачи напряжением до 1000 В

33. Какая периодичность медицинских осмотров установлена для работни​ков электротехнического персонала, выполняющих работы по обслуживанию и ремонту в действующих электроустановках переменного тока напряжением 42 В и выше?

34. Какая периодичность медицинских осмотров установлена для работни​ков электротехнического персонала, выполняющего испытания и измерения в действующих электроустановках 110 В и выше постоянного тока?

35. Какая последовательность выполнения технических мероприятий уста​новлена для обеспечения безопасности работ со снятием напряжения?

36. Какая электроустановка относится к действующей?

37. Какие действия должны быть предприняты предприятием-потребителем электрической энергии в случае отказа или появления дефекта на расчетном счетчике?

38. Какие документы должны иметь командированные работники по прибытии в организацию для проведения работ в электроустановках?

39. Какие должны быть приняты меры, препятствующие подаче напряже​ния до 1000 В на место работы при выполнении технических мероприятий?

40. Какие должны быть приняты меры, препятствующие подаче напряже​ния в электроустановках до 1000 В на место работы при выполнении технических мероприятий?

41. Какие изолирующие электрозащитные средства в ЭУ напряжением ниже 1000 В относятся к основным?

42. Какие мероприятия необходимо выполнить в случае перелома конечно​стей?

43. Какие мероприятия необходимо провести с командированным персона​лом в организации, где этот персонал будет работать в электроустановках?

44. Какие меры безопасности должны быть выполнены при работах во вто​ричной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой, если имеется возможность разрыва этой цепи?

45. Какие обязанности возложены на административно-технический персонал?

46. Какие обязанности возложены на оперативно-ремонтный персонал?

47. Какие обязанности возложены на оперативный персонал?

48. Какие обязанности возложены на ремонтный персонал?

49. Какие плакаты и знаки безопасности относятся к указательным?

50. Какие правила установлены при обработке ожога с нарушение целост​ности ожоговых пузырей и кожи?

51. Какие работы в электроустановках можно выполнять в порядке теку​щей эксплуатации?

52. Какие работы в электроустановках относятся к специальным, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работ​ника?

53. Какие работы в электроустановках считаются верхолазными? 

54. Какие работы относятся к работам без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи их?
55. Какие работы относятся к работам со снятием напряжения?

56. Какие совмещенные обязанности может выполнять производитель работ из числа оперативного персонала?

57. Какие существуют особенности при переводе работников на работу из электроустановок до 1000 В в электроустановки выше 1000 В?

58. Какие требования должны быть выполнены для производства работ в порядке текущей эксплуатации?

59. Какие требования предъявляются к организации хранения и выдачи ключей от электроустановок?

60. Какие требования предъявляются к освещенности рабочих мест в электроустановках?

61. Какие требования предъявляются к персоналу энергоснабжающей организации при работе с однофазными электросчетчиками потребителей?

62. Какие требования предъявляются к работникам энергоснабжающих организаций при снятии показаний с электросчетчиков в помещениях РУ?

63. Какие требования предъявляются к работникам, выполняющим изме​рения сопротивления изоляции мегаомметром в электроустановках до 1000 В?

64. Какие требования предъявляются к работникам, обслуживающим элек​троустановки напряжением до 1000 В?

65. Какие требования предъявляются к работнику, единолично обслуживающему электроустановку напряжением выше 1000 В?

66. Какие требования предъявляются к установке расчетных счетчиков на лестстничных клетках зданий и сооружений?

67. Какие условия определяют возможность проведения работ под напряжением в электроустановках до 1000 В?

68. Какие установлены правила переноски пострадавшего на носилках?

69. Какие установлены сроки поверки встроенных в электрооборудование средств электрических измерений?

70. Каким образом можно проводить работы с приборами учета электро​энергии?

71. Каким образом определяется отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами?

72. Какова последовательность выполнения технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения?

73. Какова последовательность организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках?

74. Какова установлена периодичность медицинских осмотров для работ​ников электротехнического персонала, выполняющих испытания и измерения в ЭУ напряжением 110 В и выше постоянного тока?

75. Какое минимальное сечение проводников переносных заземлений установлено для ЭУ напряжением выше 1000 В?

76. Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник организации с III группой по электробезопасности, не имеющий сред​него образования для получения IV группы по электробезопасности?

77. Какой минимальный стаж работы в электроустановках должны иметь работники организации со средним электротехническим образованием для по​лучения группы III (после присвоения группы II)?

78. Какой персонал относится к неэлектротехническому?

79. Какой персонал относится к электротехническому?

80. Какой персонал относится к электротехнологическому?

81. Какой порядок наложения переносных заземлений установлен ПОТ РM-016-2001?

82. Какой срок действия установлен для распоряжений на выполнение ра​бот в электроустановках?

83. Какой установлен порядок действий, если у пострадавшего от действия электрического тока отсутствует сознание и нет пульса на сонной артерии?

84. Какую группу по электробезопасности должен иметь член бригады, выполняющий испытания электрооборудования?

85. Кому должен сообщать работник о замеченных им нарушениях, представляющих опасность для людей?

86. Кому предоставлено право выдачи распоряжений для проведения pa6oт в электроустановках до 1000 В?

87. Кому предоставлено право выдачи распоряжений для проведения работ в электроустановках выше 1000 В?

88. Кому присваивается группа I по электробезопасности?

89. Кому разрешается проверять отсутствие напряжения в РУ напряжением выше 1000 В при выполнении работ со снятием напряжения?

90. Кому разрешено включать заземляющие ножи в электроустановках выше 1000 В?

91. Кому разрешено отключать заземляющие разъединители в ЭУ напряжением выше 1000 В ?

92. Кому разрешено проверять отсутствие напряжения в РУ до 1000 В при выполнении работ со снятием напряжения?

93. Кому разрешено устанавливать и снимать переносные заземления в электроустановках до 1000 В?

94. Кому разрешено устанавливать переносные заземления в электроуста​новках выше 
1000 В?

95. Кто дает разрешение на земляные работы в охранной зоне кабельной линии электропередачи в населенных пунктах?

96. Кто должен выполнять в электроустановках оперативные переключе​ния?

97. Кто допускается к работе с переносным электроинструментом класса I в помещениях с повышенной влажностью?

98. Кто и при каких условиях имеет право снимать показания с электро​счетчиков в помещениях РУ?

99. Кто имеет право единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования напряжением до 1000 В?

100. Кто может быть назначен в организации для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструментов и светильников?

101. Кто может выполнять в электроустановках работы по утвержденному перечню в порядке текущей эксплуатации?

102. Кто может выполнять работы по перекладыванию кабеля, находящегося под напряжением 0,4 кВ ?

103. Кто может выполнять уборку коридоров ЗРУ и электропомещения с электрооборудованием напряжением выше 1000 В единолично?

104. Кто может назначаться допускающим при выполнении работ в электроустановках до 1000 В?

105. Кто может назначаться производителем работ, выполняемых по распо​ряжению в электроустановках до 1000 В?

106. Кто может назначаться производителем работ, выполняемых под на​пряжением в электроустановках до 1000 В по наряду?

107. Кто может осуществлять подключение вспомогательного оборудования для ручных электрических машин к электрической сети?

108. Кто может проводить подготовку рабочего места и допуск к работе  с электросчетчиками в электроустановках потребителей, имеющих обслуживаю​щий персонал по совместительству или по договору?

109. Кто несет ответственность за состояние охраны труда в организациях?' 

110. Кто определяет работнику организации в качестве какого персонала он допускается к работам в электроустановках (оперативного, ремонтного, оперативно-ремонтного, административно-технического)?

111. Кто осуществляет обслуживание и эксплуатацию систем учета электри​ческой энергии в организации?

112. Кто проводит целевой инструктаж с членами бригады при работах по наряду?

113. Кто проводит целевой инструктаж с членами бригады при работах по распоряжению?

114. Кто устанавливает периодичность проверки технического состояния осветительных установок потребителей?

115. Кто является ответственным за безопасное ведение работ?

116. Куда следует присоединять переносные заземления в распределитель​ных устройствах?

117. На какие расстояния допускается приближение людей к неогражденным токоведущим частям распределительного устройства, находящихся под напряжением 0,4 кВ?

118. На какое напряжение должны подключаться переносные светильники при работе в особо неблагоприятных условиях (металлические резервуары)?

119. На какое напряжение должны подключаться переносные электрические светильники в особо опасных помещениях?

120. На какое расстояние допускается приближаться работникам к неогражденным токоведущим частям электроустановок, находящимся под напряжением 10 кВ?

121. На какое расстояние разрешается приближаться (без средств защиты) к месту замыкания провода воздушной линии электропередачи на землю?

122. По каким документам должны проводиться испытания и измерения ха​рактеристик оборудования ЭУ?

123. По каким признакам можно определить, что человек находится в со​стоянии комы?

124. При каких условиях считается, что работы в электроустановках выпол​няются на высоте?

125. Продлевается или нет срок действия удостоверения для работников, получивших неудовлетворительную оценку при проверке знаний?

126. Разрешается или не допускается включать в бригаду работника с груп​пой II для работы в электроустановках выше 1000 В?

127. Разрешается или нет наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работы?

128. Разрешается или нет при единоличном осмотре электроустановок открывать двери щитов и сборок?

129. Разрешается или нет применение землеройных машин, от​бойных молотков, ломов и кирок для рыхления грунта над кабелем, связанного с его раскопкой?

130. Разрешается или нет работа с ручными электрическими машинами с приставных лестниц?

131. Разрешается или нет работать единолично по распоряже​нию в электроустановках до 1000 В работнику с группой III и имеющему право выполнять обязанности производителя работ?

132. Разрешается или нет снимать и устанавливать предохранители в электрических сетях под напряжением и нагрузкой?

133. Разрешается ли при единоличном осмотре электроустановок открывать двери щитов и сборок?

134. Разрешается ли при осмотре электроустановок выше 1000 В входить в помещения, оборудованные ограждениями или барьерами?

135. Разрешается ли снимать и устанавливать предохранители в электриче​ских сетях под напряжением и нагрузкой?

136. С каких частей электроустановки до 1000 В должно быть снято напря​жение коммутационными аппаратами при выполнении технических мероприя​тий, обеспечивающих безопасность работ?

137. С помощью каких устройств (приборов) можно проверить отсутствие напряжения в электроустановках до 1000 В с заземленной нейтралью?

138. У кого должны находиться ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала?

139. У кого на учете должны находиться ключи от электроустановок?

140. Что должно быть выполнено при проведении котлованных работ на ка​бельных линиях в населенных пунктах?

141. Что можно применять для временного ограждения токоведущих частей электроустановки, оставшихся под напряжением?

142. Что можно применять для временного ограждения токоведущих частей (ТВЧ) ЭУ, оставшихся под напряжением?

143. Что необходимо выполнить работнику перед началом работы с ручны​ми электрическими лампами?

144. Что необходимо выполнять перед нанесением удара по грудине при внезапной смерти человека?

145. Что необходимо предварительно выполнить перед работой в кабельных подземных сооружениях?

146. Что обязан выполнять персонал организации перед каждым примене​нием средств защиты?

147. Что определяет наряд на производство работ в электроустановках?

148. Что понимается под охранной зоной для воздушных линий электропередач напряжением до 1000 В?

